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RESULTADOS DE ANALISES DE ÁGUA

POVOADO: Bocaina

LOCAL DE AMOSTRAGEM: Rua Nossa Senhora das Graças n° 20

Tabela: Resultados das Analises de AguaRealizada no ano de '2010 .
, doPovoado Bocaina ' '

MES DIA HORA pH CLORO
12 11:45 7,8 0,1

JANEIRO 22 15:30 7,6 0,4
28 10: 15 7,1 0,4
04 11:45 6,5 0,5

FEVEREIRO 09 11 :45 7,0 oA
23 11:35 . 6,5 0,3
02 15:05 6,5 0,3

MARÇO 1-5 17:05 .7,3 0,2
22 17:05 7,7 0,2

ABRIL 22 16:30 8 0,3
23 16:00 7,0 .0,5,

MAIO 6 17:00 7,0 0,3
18 16:35 7,8 0,3

JUNHO 11 14:15 7,5 0,2

Responsável pela Coleta:

I~Y/n' , ,
Claudio C~t; Soutto Mayor

Técnico Químico -SEMAE-OP
CRQ 02404742 Il Região
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. Assim, nos colocamos a disposição para eventuais .dúvidas que possam surgir e para a
. . . .

realização de coletas "inloco" para a aferição do teor do cloro.

Atenciosamente,

~.
Narcísio Gonçalves Maciel

Superintendente Executivo -SEMAE-OP
. .

Tallita Ji' Costa
Stlp. Df 0. 4a Ág SEM

CREA· 120.706 O

. Tallb.~stes da Costa
upervisora de Controle de Qualidade SEMAE/O

. \

Rua Mecàníco José Português, 240 - São Cristóvão Ouro Preto MG35400 000
Te!. (31) 35593237/ (31) 3551--6366 Fax (31) 3552 6859



, 1

i .

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAEESGOTODE OURO PRETO
'" ,. '"

Ofício N°: 10-06 - 0630
Data: 11 de junho de 2010

Sr.
Júlio Ernesto de GrarnmontMachado de Arauio
Presidente da Câmara Municipal. '.' . .

Assunto: Resposta ao Ofício n° 51/201 O/SC~/d

Prezado Presidente,

,
Vimos através deste responder o oficio supracitado sobre a quantidade de cloro adicionáda

na água .que é distribuída ao povoado de Bocaina, município de Ouro Preto.

Diante disso, é important~ salientar primeiramente que o cloro é utilizado no processo de

densifecção da água tendo por objetivo a remoção de microorganismos patoqênicos

causadores de prejuízo à saúde das pessoas.
, ~ ,

Ainda ressaltando que secundo-os artigos 13 e 14 da Portaria 518/2004 do Ministério da, . . ,

Saúde, que após a desinfecção, a água deve cont,er um teor mínimo de cloro residual livre
I. . ,

na ponta de rede de distribuição de 0,2mg/1 e ~áximo de 2,0 mg/L'

Dessa forma, O SEMAE/OP através do setor de Controle de Qualidade efetua a adição do

cloro na água do referido povoado periodicamente que é monitor~ndo' através de analises. .."

rotineiras na ponta de rede localizada na Rua Nossa Senhora das Graças. n? 20, sendo que

estes valores como podem ser observados pela Tabela em anexo, sempre se mantiveram

enquadrados dentro do que determina a, Portaria, Apresentando uma média de 0,3 mg/L

""--~
~

--------- ------------
Rua Mecânico José PortugUês, 240 - São Cristóvão Ouro Preto MG 35400 000

Te!. (31) 3559 3237/ (31) 3551-6366, - Fp« (31) 3552 6859

,"


